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Niederdsterreich

GEBAUDE

Gebdudeart Mehrfamilienhaus Erbaut 1960
Gebdudezone Wohnen Katastralgemeinde Vésendorf
StraRe Kindbergstralle 4 KG-Nummer 16126
PLZ/Ort 2331 Voésendorf Einlagezahl

Eigentiimer Gemeinde Vosendorf Grundstiicksnummer

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

HWB-ref = 209 kWh/m2a

ERSTELLT
Erstellerin APE Organisation APE-Architektur GmbH
Erstellerin-Nr. 1027/018/242 Ausstellungsdatum 22.07.2009
GWR-Zahl Giiltigkeitsdatum 22.07.2019 |
A “~\
{L \
Geschiftszahl 5554 Unterschrift
Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wiarmeschutz" des EA-01-2007-SW-a
Osterreichischen Institutes filr Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG iiber die Gesamtenergieeffizienz EA-WG
von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). 25.04.2007
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Niederébsterreich
GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 260,00 m? Klimaregion N
beheiztes Brutto-Volumen 910,0 m? Seehohe 194 m
charakteristische Lange (Ic) 1,56 m Heizgradtage 3484 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,64 1/m Heiztage 212 d
mittlerer U-Wert (Um) 1,08 Wim2K Norm-AuRentemperatur 12,3 °C
LEK-Wert 91 mittlere Innentemperatur 20 °C
WARME- UND ENERGIEBEDARF
HWB 54325 kWh/a 208,94 kWh/m?a 56629 kWh/a 217,80 kWh/m?a
WWWB 3322 kWh/a 12,78 kWh/m?a
HTEB-RH 83962 kWh/a 322,93 kWh/m?a
HTEB-WW 28799 kWh/a 110,76 kWh/m?a
HTEB 117029 kWh/a 450,11 kWh/m2a
HEB 176979 kWh/a 680,69 kWh/m2a
EEB 176979 kWh/a 680,69 kWh/m2a
PEB
CcOo2
ERLAUTERUNGEN
Heizwarmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rdume abgegebenen Warmemenge die benétigt wird, um wahrend

der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):

Energiemenge die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebaudes fiir Heizung und Warmwasserversorgung
inklusive notwendiger Energiemengen fiir die Hilfsbetriebe bei einer typischen

Standardnutzung zugefiihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieBllich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kénnen EA-01-2007-SW-a
bei tatsachlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden EA-WG
der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen. 25.04.2007
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Energiekennzahlen

Projekt: 55654 Vésendorf KindbergstralRe 4 Datum: 22. Juli 2009 Blatt 1
Energiekennzahlen:

HWB Referenzklima 208,94 kWh/m?a

HWB Standort 217,80 KWh/m?a

BGF (beheizt) 260,00 m2
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Optionen Heizwarmebedarf geman OIB-Richtline 6

Projekt: 55654 Vésendorf KindbergstraRe 4 Datum: 22. Juli 2009 Blatt 2

Allgemeine Einstellungen:

Einreichung fiir Neubau Sanierung v Bestand

Bauweise leicht mittel v schwer sehr schwer
Wairmebriickenzuschlag v vereinfacht detailliert It. Baukodrpereingabe

Keller v Keller ungedammt Keller geddammt (VWWande und

FuBbdéden unterschreiten U-Wert
von 0.35 [W/(m2K)])

Verschattung v vereinfacht detailliert It. Baukérpereingabe
Liiftung:
Art der Liiftung natlrliche Luftung

Neubauten (n = 0.4 1/h)

Transparente Warmedammung:
Transparente nicht berticksichtigt
Wairmedammung

Gebéaudetyp / Innere Gewinne:

Gebaudetyp Mehrfamilienhaus
Innentemperatur [°C] 20 (Default)
Innere Gewinne [W/m?] 3,75 (Default)
Flachenheizung:

Flachenheizung nicht berticksichtigt
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Anhang zum Energieausweis gemaR OIB-Richtlinie 6 (8.1.2)

Berechnungsverfahren: Monatsbilanzverfahren
Klimadaten nach ONORM B 8110-5
Heizwarme— und Kihlbedarf nach ONORM B 8110-6
Transmissionsleitwert:
Vereinfachte Berechnung nach 5.3
Luftungswarmeverlust:
Flir Wohngebaude nach 7.3
Innere Warmegewinne:
Flir Wohngebdude nach 8.2.1
Solare Warmegewinne:

Flir Wohngebdude nach 7.3

Glasanteil gem. ONORM EN ISO 10077-1

Verschattungsfaktor vereinfacht nach 8.3.1.2.2

Wirksame Warmekapazitat:

Vereinfachter Ansatz nach 9.1.2 fir .. Bauwelse
Heiztechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5056: Details siehe Angabeblatt
Raumlufttechnik-Energiebedarf nach ONORM H 5057: Details siehe Angabeblatt

Fiur den Nutzenergiebedarf der Luftheizung

Der Energieauswelis wurde erstellt mit ECOTECH Software, Version 3.0

Konsensplane

Verbesserungsvorschlage:

1l.) Fenster tauschen
2.) AuBenwanddammung (iUberall wo kein Denkmalschutz eingehalten werden muss)
3.) Decke zu unbeheizt dammen, falls RH > 2,10m

Hiermit mochte ich darauf hinweisen, dass das Ergebnis des Heizwdrmebedarfs nicht dem
tatsdachlichen Verbrauch entspricht.

Bel einer Nachberechnung uUber den Gaspreis kann es zu Rbweichungen kommen, da das
Ergebnis des Energieausweilses ein Warmebedarf und nicht ein Warmeverbrauch ist.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH; Snr: ECT-20081216XXXH51145



Waiarmeabgabe

Heizkérper-Regulierventile, von Hand betatigt
Radiatoren, Einzelraumheizer (20/70 °C)
Individuelle Verbrauchsermittiung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Regelung
Abgabesystem
Verbrauchsermittiung

Warmeverteilung

Lage der Verteillleitungen

Lage der Steigleitungen

Lage der Anbindeleitungen
Dammung der Verteillleitungen
Dammung der Steigleitungen
Dammung der Anbindeleitungen
Armaturen der Verteillleitungen
Armaturen der Steigleitungen
Armaturen der Anbindeleitungen
Lange der Verteillleitungen [m]
Lange der Steigleitungen [m]
Lange der Anbindeleitungen [m]

Keine Warmespeicherung

Warmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung
Baujahr des Kessels
Brennstoff

Art des Kessels
Betriebsweise
Einbringung
Modulierend
Kessel In Beheizt
Kessel Gebldse
|:,H,KN

Ny00

Npe, 100

N30

Npe,30

Qob,pp
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Unbeheizt

Unbeheizt

100% beheizt
Ungedammt
Ungedammt
Ungedammt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt
Armaturen ungedammt

17,48 (Default)
20,80 (Default)
145,60 (Default)

Heizkessel oder Therme
vor 1978

Heizdl leicht
Ol-Standardkessel vor 1978
Konstante Betriebsweise
Keine Férdereinrichtung
Nein

Nein

Nein

26,70 (Default)
0,82 (Default)
0,80 (Default)
0,79 (Default)
0,78 (Default)
0,02 (Default)



Waiarmeabgabe

Verbrauchsermittiung Individuelle Verbrauchsermittiung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

Warmeverteilung

Lage der Verteillleitungen Unbeheizt

Lage der Steigleitungen Unbeheizt

Dammung der Verteillleitungen Ungedammt

Dammung der Steigleitungen Ungeddammt

Armaturen der Verteillleitungen Armaturen ungedammt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen ungedammt
Zirkulation Ja

Stichleitungen Kupfer

Lange der Verteillleitungen [m] 9,70 (Default)
Lange der Steigleitungen [m] 10,40 (Default)
Lange der Stichleitungen [m] 41,60 (Default)
Zirkulation Verteilleitungen [m] 8,08 (Default)
Zirkulation Steigleitungen [m] 10,40 (Default)

Warmespeicherung

Baujahr des Speichers vor 1978

Art des Speichers Indirekt beheizter Speicher (O, Gas, Fest, FW) vor 1978
Basisanschluss AnschlUsse ungedammt

E-Patrone Anschluf nicht vorhanden

HeizregisterSolar Anschluf? nicht vorhanden

Speicher In Beheizt Nein

Viwws 364,00 (Default)

Obws 555 (Default)

O rwwsm 55,00 (Default)

Warmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert

Keine Solaranlage vorhanden

Keine RLT-Anlage (Fensterliiftung)
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Globalstrahlungssummen

Projekt: 5554 Vosendorf Kindbergstrae 4 Datum: 22. Juli 2009 Blatt 4
Beiblatt: 1 a
Standardisierte Klimadaten: (Referenzklima)
Monatliche mittlere AuRentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?
°C Hori- Sad Sitdost Ost Nordost Nord Nordwes West Sudwest | Dauer
zontal t [Tage]
Janner -1.5 107,24 142,67 115,02 70,24 49,61 47,20 49,61 70,24 115,02 31,00
Februar 0,7 185,11 216,58 178,16 115,70 81,43 75,89 81,43 115,70 178,16 28,00
Marz 4,8 300,24 282,20 24768 187,63 126,11 102,10 126,11 187,63 24768 31,00
April 9,6 406,12 284,26 278,17 243,65 182,74 142,13 182,74 243,65 278,17 30,00
Mai 14,2 552,10 314,68 329,87 317,45 252,58 198,76 252,58 317,45 329,87 31,00
Juni 17,3 558,79 279,40 310,14 318,53 266,83 212,36 266,83 318,53 310,14 30,00
Juli 19,1 578,09 294 .84 330,95 335,30 273,13 213,88 273,13 335,30 330,95 31,00
August 18,6 498,60 314,10 322,85 29416 21564 159,55 21564 29416 322,85 31,00
September 15,0 356,29 295,70 269,89 217,33 155,88 128,27 155,88 217,33 269,89 30,00
Oktober 9,6 231,66 252,50 21254 147,10 96,73 85,72 96,73 147,10 21254 31,00
November 4,2 113,26 150,66 120,06 72,50 50,11 47,56 50,11 72,50 120,06 30,00
Dezember 0,2 80,39 123,80 96,88 52,67 35,78 34,56 35,78 52,67 96,88 31,00
Standortbezogene Klimadaten: (Vésendorf)
Monatliche mittlere AuRentemperaturen und monatliche mittlere Globalstrahlungssummen in kWh/m?.
°C Hori- Sad Sitdost Ost Nordost Nord Nordwes West Sudwest | Dauer
zontal t [Tage]
Janner -1,7 93,95 124,96 100,53 62,01 43,22 41,34 43,22 62,01 100,53 31,00
Februar 0,2 171,01 200,08 164,16 107,73 75,24 70,11 75,24 107,73 164,16 28,00
Marz 4,2 291,44 273,95 241,89 183,60 122,40 99,09 122,40 183,60 241,89 31,00
April 9,0 415,46 290,82 286,67 249,28 186,96 145,41 186,96 249,28 286,67 30,00
Mai 13,7 568,17 323,86 340,90 329,54 261,36 204,54 261,36 329,54 340,90 31,00
Juni 16,8 576,60 288,30 322,90 328,66 276,77 219,11 276,77 328,66 322,90 30,00
Juli 18,5 578,80 29519 329,91 335,70 272,03 21415 272,03 335,70 329,91 31,00
August 18,1 505,36 318,37 328,48 298,16 217,30 161,71 217,30 298,16 328,48 31,00
September 14,4 353,40 293,32 268,58 215,57 155,50 127,22 155,50 215,57 268,58 30,00
Oktober 9,1 225,46 245,75 207,43 144,30 94,69 83,42 94,69 144,30 207,43 31,00
November 3,8 103,81 138,07 110,04 66,44 45,68 43,60 45,68 66,44 110,04 30,00
Dezember 0,2 69,62 107,22 84,24 45,95 31,33 29,94 31,33 45,95 84,24 31,00
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Waéarmebedarf Standort

Projekt: 55654 Vésendorf KindbergstraRe 4

Datum: 22. Juli 2009

Blatt 5

Monatliche Berechnung des Warmebedarfs:

Standort Vésendorf
Klimaregion N
Seehéhe 194 | m
LT 625,8325 | W/K
LV 73,5488 | W/K
Innentemperatur 20| °C
t Heiz,d 24 | h/d
q_ihn 3,75 | W/m?
BGF 260 | m?
C 27300 | Wh/K
Trans.- LOft.- Warme- Innere Solare Gesamt- | Gewinn/ Nutz.-
Monate | verluste verluste | verluste | Gewinne | Gewinne | gewinne verlust grad Bedarf
[kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] | Verhaltn. [kWh/a]
Jan 10123 1190 11313 580 157 737 0,07 1,00 10576.,0
Feb 8316 977 9294 524 272 797 0,09 1,00 8497,3
Mar 7367 866 8233 580 464 1045 0,13 1,00 7188,9
Apr 4942 581 5523 562 630 1192 0,22 1,00 4336,0
Mai 2927 344 3271 580 833 1414 0,43 0,97 1903,6
Jun 1430 168 1598 562 831 1393 0,87 0,82 4497
Jul 692 81 774 580 849 1429 1,85 0,51 48,0
Aug 906 106 1012 580 754 1334 1,32 0,66 133,8
Sep 2525 297 2822 562 545 1107 0,39 0,98 17427
Okt 5083 597 5681 580 365 945 0,17 1,00 4737 1
Nov 7282 856 8138 562 168 730 0,09 1,00 7408,4
Dez 9222 1084 10306 580 116 697 0,07 1,00 9609,4
Summe | 60818 7147 67965 6833 5985 12818 0,19 0,88 56629
Oe T a
Monate
[*C] [h] [-]
Jan -1,74 39,03 3,44
Feb 0,23 39,03 3,44
Mar 4,18 39,03 344
Apr 9,03 39,03 3,44
Mai 13,71 39,03 3,44
Jun 16,83 39,03 3,44
Jul 18,51 39,03 3,44
Aug 18,05 39,03 3,44
Sep 14,40 39,03 344
Okt 9,08 39,03 3,44
Nov 3,84 39,03 344
Dez 0,19 39,03 344

Der flachenbezogene Heizwarmebedarf betragt:

218 [kWh/(m?a)]
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Warmebedarf Referenzstandort

Projekt: 55654 Vésendorf KindbergstraRe 4

Datum: 22. Juli 2009

Blatt 6

Monatliche Berechnung des Warmebedarfs:

Standort Referenzklima
Klimaregion N
Seehéhe 0lm
LT 625,8325 | W/K
LV 73,5488 | W/K
Innentemperatur 20| °C
t Heiz,d 24 | h/d
q_ihn 3,75 | W/m?
BGF 260 | m?
C 27300 | Wh/K
Trans.- LOft.- Warme- Innere Solare Gesamt- | Gewinn/ Nutz.-
Monate | verluste verluste | verluste | Gewinne | Gewinne | gewinne verlust grad Bedarf
[kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] | Verhaltn. [kWh/a]
Jan 10025 1178 11203 580 178 758 0,07 1,00 104451
Feb 8104 952 9057 524 293 817 0,09 1,00 8240,1
Mar 7073 831 7904 580 474 1055 0,13 1,00 6850,1
Apr 4677 550 5227 562 616 1178 0,23 1,00 4054,7
Mai 2701 317 3018 580 803 1383 0,46 0,96 1687.8
Jun 1203 141 1344 562 805 1367 1,02 0,77 2943
Jul 410 48 458 580 848 1428 312 0,32 6.3
Aug 670 79 749 580 744 1324 1,77 0,53 499
Sep 2239 263 2503 562 550 1111 0,44 0,96 1430,4
Okt 4824 567 5391 580 372 952 0,18 1,00 44405
Nov 7137 839 7976 562 183 745 0,09 1,00 72316
Dez 9224 1084 10308 580 133 713 0,07 1,00 95945
Summe | 58288 6850 65138 6833 5998 12831 0,20 0,84 54325
Oe T a
Monate
[*C] [h] [-]
Jan -1,53 39,03 3,44
Feb 0,73 39,03 3,44
Mar 4,81 39,03 344
Apr 9,62 39,03 3,44
Mai 14,20 39,03 3,44
Jun 17,33 39,03 3,44
Jul 19,12 39,03 3,44
Aug 18,56 39,03 3,44
Sep 15,03 39,03 344
Okt 9,64 39,03 3,44
Nov 4,16 39,03 344
Dez 0,19 39,03 344

Der flachenbezogene Heizwarmebedarf betragt:

209 [kWh/(m?a)]
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Transmissionen nach ONORM B 8110-6:2007

Projekt: 55654 Vésendorf KindbergstraRe 4 Datum: 22. Juli 2009 Blatt 8

Le Verluste zu AuBenluft

Bezeichnung A U f ih F_FH A*U_ih*F_FH
[m7 Wim?K] [l [l W/K]
01 - Aussenwand - West 76,06 1,25 1,0 1,00 95,075
AF 0,90/1,60m ,2,50 W/m2K 12,96 2,50 1.0 1,00 32,400
AF 0,90/2,20m ,2,50 W/m2K 1,98 2,50 1,0 1,00 4,950
02 - Aussenwand - Nord 70,00 1,25 1,0 1,00 87,500
03 - Aussenwand - Ost 76,60 1,25 1,0 1,00 95,750
AF 0,90/1,60m ,2,50 W/m2K 14,40 2,50 1,0 1,00 36,000
04 - Aussenwand - Sud 70,00 1,25 1,0 1,00 87,500
Summe 292,66 439,175
Lu Verluste zu unkonditioniertem geschlossenen Dachraum
Bezeichnung A U f ih F_FH AU _ih*F_FH
[m7 Wim?K] [ [l W/K]
Decke zu unbeheiztem Dachraum 130,00 0,52 0.9 1,00 60,840
Summe 130,00 60,840
Lg Verluste zu unkonditioniertem Keller
Bezeichnung A U f ih F_FH AU _ih*F_FH
[m7 Wim?K] [ [l W/K]
Kellerdecke 130,00 0,90 0,7 1,00 81,900
Summe 130,00 81,900
Hullflache (AB) 552,66 [m?]
Leitwert fUr Bauteile, die an AuRenluft grenzen (Le) 439,175 [W/K]
Leitwert fUr Bauteile, die an unbeheizte Rdume grenzen (Lu) 121,680 [W/K]
Leitwert fUr bodenberilihrte Bauteile (Lg) 163,800 [W/K]
Leitwertzuschlag fur VWWarmebricken (vereinfacht) 43,918 [W/K]
Leitwert der Gebaudehllle (LT) 625,833 [VWWK]
Leitwertzuschlag fiir Warmebriicken
Ly+ L =02x (075 - Lo et Loy (1 v, v 1) 43918
B
| L JWIK] = | 74 ] Heizlast P, JW] = (L+L,)*At | 225900 0
LAt [°’C]l=t -t .=20-(12) | 32 ] Flachenbez. Heizlast P,[W/m? = P, ,/ BGF | 869
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Liiftungsverluste

Projekt: 56554 Vosendorf Kindbergstrae 4
Beiblatt: 2 ¢

Datum: 22. Juli 2009 Blatt 9

Liiftungsverluste Wohngebéaude - natiirliche Liiftung

Brutto-Grundflache BGF [m?]

260,00

Energetisch wirksames Luftvolumen V,, [m?]

540,80

Luftwechselrate n, [1/h]

0,40

Luftvolumenstrom v, [m®/h]

21632

0,34

Warmekapazitat der Luft p, - Cpl [Wh/(m3K)]
Liiftungsleitwert L, [m?]

73,55

Der Luftungs-Leitwert L, wird gemaR ONORM B 8110-6:2007 wie folgt ermittelt:
I—V =Cpl PL VY .- in WIK
Die Warmekapazitat der Luftist mitc,, - p. = 0,34 Wh/(m*K) anzusetzen.

Der Luftvolumenstrom vy ist mit vy = n. - V, = 216,32 m?/h anzusetzen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH; Snr: ECT-20081216XXXH51145
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Bauteil - Dokumentation
Warmeibertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: 55654 Vésendorf KindbergstralRe 4 Datum: 22. Juli 2009 Blatt 11

AW 1,25 W/im2K
Verwendung : AuRenwand
Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst. Der Nachweis des U-VWertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde

von Dritten beigesteuert. Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.
Rse+Rsi = 0,17 Bauteil-Dicke [m]: 0,0000 U-Wert [W/(m2K)]: 1,250

DE 0,52 W/im?K
Verwendung : Trenndecke
Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst. Der Nachweis des U-VWertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde
von Dritten beigesteuert. Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.
Rse+Rsi = 0,26 Bauteil-Dicke [m]: 0,0000 U-Wert [W/(m2K)]: 0,520

DE 0,52 W/im?K
Verwendung : Decke mit WWarmestrom nach oben
Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst. Der Nachweis des U-VWertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde
von Dritten beigesteuert. Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.
Rse+Rsi = 0,20 Bauteil-Dicke [m]: 0,0000 U-Wert [W/(m2K)]: 0,520

DE 0,90 W/im?K
Verwendung : Decke mit Warmestrom nach unten
Dieser Bauteil wurde mittels direkter U-Wert Eingabe erfasst. Der Nachweis des U-VWertes erfolgte nicht mit diesem Programm oder wurde
von Dritten beigesteuert. Die externen Nachweise sind der Dokumentation beigelegt.
Rse+Rsi = 0,34 Bauteil-Dicke [m]: 0,0000 U-Wert [W/(m2K)]: 0,900

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.0. Ein Produkt der ECOTECH Software GmbH; Snr: ECT-20081216XXXH51145
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